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Jednostka zewnetrzna dia klimatyzatora
K-3 o mocy chiodniczej 5,3 kW i
mocy grzewczej 5,4 kW
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K-3 Jednostka wewnetrzna
nascienna o mocy chiodniczej
5,3 kW i mocy grzewczej 5,4 kW
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Jednostka zewngtrzna dla klimatyzatora
K-2 o mocy chtodniczej 5,3 kW i
mocy grzewczej 5,4 kW

Jednostka zewngtrzna dla klimatyzatora
K=1 0 mocy chtodnicze] 5,3 kW i
mocy grzewczej 5,4 kW
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OZNACZENIA

Uktad klimatyzacji pomieszczen biurowych
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Jednostka wewnetrzna - klimatyzator

ﬂ Jednostka zewnetrzna

Wykaz pomieszczefi parteru:

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
1/1 | Wiatrofap 7,08 m2
1/2 | Komunikacja pionowa i pozioma 155,82 m2
1/3 | Punkt nieodpfatnej pomocy prawnej 19,05 m2
1/4 | Szatnia 475 m2
1/5 | Zaplecze kuchenne 5,05 m2
1/6 | Sala slubdw/Scla spotkari dia mieszkaficow 30,30 m2
1/7 |Sala spotkad dia mieszkaricow 28,45 m2
1/8 | Archimum USC 18,00 m2
1/9 | Dziafalnosé gosp.+USC 37,00 m2
1/10 | Organizacje pozarzqdowe/Centrum biznesu 38,66 m2
1/11 | Rada Gminy 17,36 m2
1/12 | Pom.porzqdkowe 5,98 m2
1/13 | Serwer 12,26 m2
1/14 | BOM/doradztwo spofeczno—administracyjne 15,25 m2
1/15 |WC damski 9,31 m2
1/16 | WC dla niepetnosprawnych 4,80 m2
1/17 | WC meski 9,77 m2
1/18 | Magazyn GZGK/GOPS 21,88 m2
1/19 | Archiwum 4218 m2
1/20° | Kottownia 22,84 m2
1/21 | Archiwum podreczne 13,00 m2
1/22 | GOPS 17,70 m2
1/23 | GoPS 17,40 m2
1/24 [ GOPS 17,53 m2
1/25 | GOPS 17,70 m2
1/26 | 676K 17,70 m2
1/27 | Gospodarka odpadami 17,53 m2
1/28 | 626K 17,51 m2
1/29 | WC ogdlnodostepne 9,23 m2
1/30 | Stowarzyszenie+klub sportowy 61,10 m2
Powierzchnia uzytkowa 72,17 m2

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI NALEZY ZWRGCIE SIE DO PROJEKTANTA.

Wszelkie prawa zastrzezone, fgcznie z prawem reprodukeji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czgsci, bez wyraznego upowaznienia
firmy Pracownia Architektoniczna”ARCHIDUET” (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)
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Temat:

Przebudowa i rozbudowa wraz z zmiang sposobu uzytkowania
budynku usfugowego na budynek ustugowo—administracyjny
Gminnego Centrum Ustug Spofecznych i Administ.
—siedziby Urzgdu Gminy Brochdw, GOPS, GZGK, Centrum Usfug
Wspdtnych, Klubu Sportowego, Organizacji i Stowarzyszen.
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