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I . Wykaz pomieszczen parteru:
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
| | | & 1/1 | Wiatrotap 7,08 m2
— 1/23 /28 Jm 1/2 | Komunikacja pionowa i pozioma 155,82 m2
u 1/3  |Punkt nieodpfatnej pomocy prawnej 19,05 m2
1/4 | Szatnia 475 m2
- = == ] 1/5 | Zaplecze kuchenne 5,03 m2
7] : -t 1 1/6 | Sala slubdw/Sala spotkart dla mieszkaricow 30,30 m2
1/7 (Sala spotkari dla mieszkaricow 28,45 m2
| 1/8 | Archiwum USC 18,00 m2
MJ 1/22 Y 1/9 | Dziafalnosé qosp.+USC 37,00 m2
N\ 7/
il \nw > 1/10 | Organizacje pozarzgdowe /Centrum biznesu 38,66 m2
re————p—— 1/11 | Rada Gminy 17,36 m2
|| — 1/12 | Pom.porzqdkowe 5,98 m2
I f 1/30 1/13 | Serwer 12,26 m2
| 1/29 0.0 1/14 | BOM/doradztwo spofeczno—administracyjne 15,25 m2
o ==t 1/15 [WC damski 9,31 m2
_“ va U 1/16 | WC dla niepetnosprawnych 4,80 m2
D " ! s /17 | WC meski 9,77 m2
i 1/18 | Magazyn GZGK /GOPS 21,88 m2
““ 1/19 | Archiwum 42,18 m2
cyrkulacja-DN15 _“ 1/20 | Kottownia 22,84 m2
\% oo s = , 1/21 |Archiwum podreczne 13,00 m2
il ! m 1/22 | GOPS 17,70 m2
| I 1723 [ G0PS 7,40 m2
— I d /24 |60PS 17,53 m2
O | O 1/25 | 6oPS 17,70 m2
<C aa) |l we 1/26 | 620K 17,70 m2
2 .._..\w,‘m 1/27 | Gospodarka odpadami 17,53 m2
1/19 1/28 | 6z6K 17,51 m2
1/20 | 50.60 ’
0,00 H 1/29 | WC ogblnodostgpne 9,23 m2
1/30 | Stowarzyszenie+klub sportowy 61,10 m2
Powierzchnia uzytkowa 72,17 m2
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¥ b _ m . m M Studnia_z kregdw betonowych #1000 przykryta wiazem typu PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
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= _ e DN m lekfegalrenizjo pofacze starej T nowej instaloc wody zimnej) NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA
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ISTNIEJACY BUDYNEK BANKU 000 A i | 2 - NIEZGODNOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE, DO PROJEKTANTA
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il ; ral I 7.%.-DN32 Wszelkie prawa zastrzezone, fqcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania
i : 3 . ; > j pnian
| ; ! | | : i S stal ocynk. p.poz.-DN32 omowoa :Nmoé ﬁm@o. Qm%_.e _cm Jego czgsci, bez wyraznego upowaznienia
— y I — - — i [} firmy Pracownia Architektoniczna”ARCHIDUET” (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)
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. b Pion hydrantowy Ph—1 =78 Rurociqgi prowadzic pod sufitem ‘1 ewd.-DN15
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7 i ) f 1 j [HPZa vasg_ﬂ”mmoﬂ%gcsmn._. ul Bukowa 4, 96-500 Sochaczew
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P 7 k . 4@ 7 4 Temat: Przebudowa i rozbudowa wraz z zmianq sposobu uzytkowania
| 1/6 —> ~Lrzediuzenie Tstn.hydrantu budynku usfugowego na budynek usfugowo—administracyjny
1/7 L - 1/4 p @0 cosienia Zlewormyncko Gminnego Centrum Usfug Spofecznych i Administ.
| é fe & —siedziby Urzedu Gminy Brochdw, GOPS, GZGK, Centrum Ustug
: ar stal ocynk=DNSO | Wspdinych, Klubu Sportowego, Organizacji i Stowarzyszen.
o ~ e Inwestor: Gmina Brochéw
P |
o 2 j= UWAGA! 4 . . . 05-088 Brochdw, Brochow 125
b L 1 117 1)Przewody rozprowadzajgce wodg zimng, c.w.u | cyrkulacje m — :
P 1/5 Z; 1/3 prowadzi¢ pod stropem z zabudowq pfytami g/k. uior opracowania: - | inz. Piotr Clechomski
b E Zestaw . - P . . — mgr inz. arch. Agnieszka Walczak
el - Y o 300 WodomTarzony g 2)Przewody wody zimnej izolowat otulinami z pianki
o Kimatyzator 7 Eﬁ v 2 poliuretanowej gr.9mm. Projektant: inz. Honna Szustecka
@ U — 7% — — Przewody c.w.u. i cyrkulacji izolowat otulinami z pianki upraw. bud. Nr 57/90/Sk-ce
= = poliuretanowej gr.20mm.
o o o 3)Podejscie pod przybory sytuowaé w bruzadach sciennych lub Sprawdzajgcy:
2 podfogowych wraz z izolacjg.
Lokalizacja: Brochéw 126, gm. Brochow Nr rys.
g — . id.310/4, 310/3, 310/2, 312/1
Projprzyfqcze wody nr 1 Proj.przytqcze wody nr 2 dz.nr ewid.310/ / / / w\_
wg odrebnego oprac. wg odrgbnego oprac.
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