SZAFKA ZASILAJACO -
STERUJACA

DN50

Zestaw dwoch powietrznych gazowych absorpcyjnych pomp ciepta i

dwoch kondensacyjnych gazowych kottow grzewczych do montazu zewnetrznego
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Naczynie wzbiorcze uktadu gazowych pomp ciepta - ptytowego
wymiennika ciepta nr 1

Naczynie wzbiorcze uktadu wymiennika ciepta nr 1inr 2 -
zbiornika buforowego oraz zbiornika c.w.u. nr 1

Naczynie wzbiorcze uktadu kotta gazowego zewngtrznego -
plytowego wymiennika ciepta nr 2

Naczynie wzbiorcze uktadu solernego, biate z

wysokiej jakosci membrang z butylu i uchwytem $ciennym
Zbiornik buforowy do instalacji grzewczej typu o poj. 1000 dm?
Pompa tadujgca zbiornik buforowy z uktadu pomp ciepta-
wymiennik ptytowy 1

Pompa tadujgca zbiornik buforowy z uktadu kottéw gazowych
zewnetrznych-wymiennik piyt. 2

Ptytowy wymiennik ciepta dla zestawu dwéch pomp ciepta o
tacznej mocy 76,56 kW

Ptytowy wymiennik ciepta dla zestawu dwoch kottéw
grzewczych gazowych zewnetrznych o tgczenj mocy 68,6 kW
Solarny zespot pomopwy z wysokoselektywng pompg o
regulowanej predkosci obrotowej $rednica nominalna DN20.
Wbudowane komponenty: odpcwietrznik, 2 zawory zwrotne,
zawory kulowe na zasilaniu i powrocie, zawoér bezpieczenstwa
obiegu solarnego (6 bar), monometr, elektroniczny sensor
przeptywu z wziernikiem kontrolnym, czujnik temperatury
zasilania i powrotu, uktad napetiania i ptukania, z pompg o
wysokosci podnoszenia 7m.

Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. 500 dm?
Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej o poj. 400 dm?
Zasobnik cieptej wody uzytkowej z jedng wezownicg o poj. 4(00I
Zasobnik cieptej wody uzytkowej z dwoma wezownicami

0 poj. 5001

Pompa przetadujgca pomiedzy zasobnikami cieptej wody
uzytkowej

Pompa cyrkulacyna uktadu cieptej wody uzytk.owej

Zlew techniczny

Kanat nawiewny grawitacyjny o wym. 200x150)

Pompy obiegowe uktadu centralinego ogrzewania

Kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej o wym. 250x140
Magnetoodmulacz DN65

Zawory bezpieczenstwa

Zawory mieszajgce tréjdrogowe

Zawory odcinajgce kulowe
Regulatory przeptywu
Zawory zwrotne

Filtry siatkowe

Zawory spustowe

Ztgcza elastyczne

automatyczne odpowietrzniki
manometry
termometry

Uwaga!

Srednice przewodéw instalacji c.0. podano jako nominalne
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